
PLANTA BAJA INTERIOR PQS CO2 PLANTA ALTA INTERIOR PQS CO2

REHABILITACIÓN X FRENTA CONSULTORIO 1 X
ADMINISTRACIÓN X LAVANDERÍA X

SALIDA DE EMERGENCIA 

PASILLO TRASERO
X VENTANILLA DE CEYE X

RESONANCIA MAGNÉTICA X PASILLO QUIRÓFANO X

PLANTA BAJA EXTERIOR PQS CO2 SITE X

CUARTO DE CALDERAS X COCINA X

CUARTO DE GASES X

CUARTO RPBI X

PLANTA DE EMERGENCIA X

TOTAL EN PLANTA BAJA 3 5 TOTAL EN PLANTA ALTA 4 2

TOTAL EN PLANTA BAJA TOTAL EN PLANTA ALTA
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